
Tuyauterie aller tube cuivre recuit WICUFLEX en sol

LEGENDE DISTRIBUTION FLUIDES
Tuyauterie aller tube cuivre écroui en plinthe

Tuyauterie retour tube cuivre recuit WICUFLEX en sol

Tuyauterie retour tube acier en partie haute de l'atelier

Tuyauterie retour tube cuivre écroui en plinthe
Tuyauterie aller tube acier en partie haute de l'atelier

NOMENCLATURE

Aérotherme (Ai : 4,50 m)
Marque : SABIANA ou équiv.
Type : ATLAS-ECM 41
Puissance : 7,67 kW (80/60°C)

Déstratificateur (Ai : 6,00 m)
Marque : AIRIUS ou équiv.
Modèle : 15
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Ø 21.3 x 2.3

Ø 42.4 x 2.9 Ø 26.9 x 2.3Ø 33.7 x 2.9

Ø 26.9 x 2.3 Ø 21.3 x 2.3Ø 26.9 x 2.3Ø 26.9 x 2.3Ø 33.7 x 2.9

Ø 42.4 x 2.9

Ø 21.3 x 2.3

Départ enterré vers chaufferie
SOTHOFERM

Ø 101.6 x 3.6

A A A A A

A A A A

A A A A A A

A A A A

B B B

B B B B B B B B

B B B B
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Attente CTA
"Cabine peinture"
Puissance 46 kW
Perte de charge 245.25 mbar

Attente CTA
"Cabine peinture"
Puissance 46 kW
Perte de charge 245.25 mbar

Attente centrale
de compensation
Puissance 337 kW
Perte de charge 68 mbar

Ø 42.4 x 2.9

Ø 26.9 x 2.3
Ø 88.9 x 3.2 Ø 88.9 x 3.2Ø 21.3 x 2.3

Ø 88.9 x 3.2
Ø 114.3 x 3.6

Ø 114.3 x 3.6 Ø 114.3 x 3.6

Silo

A

Ø 21.3 x 2.3

Chaudière polycombustibles bois
Marque : COMPTE-R ou équiv.
Type : PELLETECH

Réseaux
"Sous-station bureaux"

Réseaux
"Chaufferie SOTHOFERM"

Bouteille tampon

2 m mini.

Ballon tampon
Marque : CHAROT ou équiv.
Type : TAMPAC 5000 litres

Armoire
chaufferie

A

A A

A

Ø 33.7 x 2.9Ø 60.3 x 3.2Ø 60.3 x 3.2 Ø 26.9 x 2.3 Ø 26.9 x 2.3 Ø 21.3 x 2.3

Ø 88.9 x 3.2

Cheminée autostable
y compris costiére
Marque : DINAK

Bouteille tampon

Ballon tampon
Marque : CHAROT ou équiv.
Type : TAMPAC 5000 litres

0,5 m mini.

Neutralizer pour chaudière condensation
Marque : POLAR ou équiv.
Type : NEUTR 300 GAZ

Filtre à boues
Marque : Atlantic ou équiv.
Type : MAG'NET EVO 16

Réseaux
"Aérothermes"

Unité de maintien de pression
Marque : REFLEX ou équiv.
Type : Variomat VS1

Chaudière polycombustibles bois
Marque : COMPTE-R ou équiv.
Type : PELLETECH

Vase d'expansion
Marque : REFLEX ou équiv.
Type : Reflex N35

DN 100 Flexalen 600

Ø 88.9 x 3.2

Ø 88.9 x 3.2

Ø 88.9 x 3.2

Ø 42.4 x 2.9

Ø 42.4 x 2.9

Ø 60.3 x 3.2

Ø 60.3 x 3.2

Ø 26.9 x 2.3

Ø 42.4 x 2.9
Ø 33.7 x 2.9

STA D 6 5
4.61 trs

STA D 5 0
2.66 trs V3 V

BELIMO

R3040-16-s3

NR24A-SR

C T A

Armoire
Atelier

Armoire
Ss-stat et bureau

ATES
B E STRU C TU R E

28, rue Blaise Pascal
79000 NIORT

Tél. 05 49 06 91 11 - Fax. 05 49 06 90 76
info@ates.fr

1:100

ARCHITEC TE S

TRIADE

DCE

Construction d'un batiment industriel
ZI de la Croix d'Ingand - 79100 MAUZÉ-THOUARSAIS

SARGAM
ZI de la Croix d'Ingand - 79100 MAUZÉ-THOUARSAIS

ACE
B E FLUIDES

155, Avenue de la Rochelle
79000 NIORT

Tél. 05 49 04 19 12 - Fax. 05 49 76 04 29
aceniort@betace.fr

Réf. 22 030

CH01
CHAUFFAGE

ATELIER

15, rue Georges Clémenceau B P 80052
79102 THOUARS

Tél. 0 5 4 9 9 6 1 1 7 2 - Fax. 0 5 4 9 9 6 3 0 3 3
triadethouars@triade.pro

www.triade.pro

CONCEVOIR, BÂTIR, VIVRE

09-2023

SITEA CONSEIL
B E V R D

140,Avenue de Paris
79000 NIORT

Tél. 05 49 33 09 49 - Fax. 05 49 33 56 51
niort@siteaconseil.fr

Voir plan "CH02"

Voir plan "CH02"
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Alimentation

Détecteur de mouvement 360°

Détecteur de mouvement mural

Bouton poussoir

Bouton poussoir étanche sur télérupteur

Arrêt d'urgence éclairage

Arrêt d'urgence force

DP Détecteur de mouvement 360° pour luminaire gradable

Coupure force et canalis

Interrupteur simple allumage étanche avec voyant

Interrupteur va et vient étanche avec voyant

Alim canalis

TCE Tableau de commande éclairage

Prise 10/16A+T

Prise 10/16A+T (h : 1.20m)

PC étanche 10/16A+T (h : 1.20m)

Prise 3P+N+T 20A

CP Coffret de prises équipé de : 3 PC 10/16A+T à brochage domestique +1 PC HYPRA TRI+N+T 32A

CPA Poste de travail équipé de : 3 PC 10/16A+T, 2 PC 10/16A+T avec détrompeur + 2 RJ45

CPB Poste de travail encastré au sol équipé de : 3 PC 10/16A+T, 2 PC 10/16A+T avec détrompeur + 2 RJ45

Hublot LED 20W en applique

Projecteur LED asymétrique 192W

Projecteur LED sur bras articulé

Projecteur LED asymétrique 73W

Applique LED extérieure 35W

Encastré LED 9W

Plafonnier LED 23W

Armature industrielle LED 25000 Lumens

Hublot LED 20W

Armature industrielle LED 25000 Lumens optique Rack

Plafonnier étanche LED tubulaire 34W

Plafonnier anti déflagrant 24W

Plafonnier étanche LED 42W

Encastré LED gradable 3300 Lumens

Encastré LED 30W

BAE S BAES 45 Lumens encastré

BAE S BAES 45 Lumens étanche

BAPI BAPI

Bloc phare étanche 2000 Lumens

BAES 45 Lumens 

LEGENDE COURANTS FORTS

AES Alimentation élec de sécurité

SSI Centrale type 1

T R E Tableau répétiteur d'exploitation

Déclencheur manuel

P C F Asservissement porte DAS

Détecteur thermovélocimétrique

Détecteur optique de fumée

Détecteur multiponctuel

Diffuseur sonore

Flash lumineux

Indicateur d'action étanche

Indicateur d'action

B I O Détecteur bivolumétrique

Sirène intrusion

Verrou électromagnétique

Bouton poussoir dévérouillage IS

Bouton poussoir sonnette

CAI Centrale Anti-Intrusion

Sabot porte sectionnelle

Contact de porte

D C Clavier codé

Sonnerie

L B Lecteur de badges

Déclencheur manuel vert

Attente borne Dect.

Prise TV

Attente borne wifi

Prise RJ45 (h : 1.20m)

Prise RJ45 étanche (ht : 1,20 m)

Prise RJ45

LEGENDE COURANTS FAIBLES


