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ATEX Zone 2

ATEX Zone 1
Puit à 

condensats
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Système d’épuration 

Compresseur
Filtres à charbon-actifs

Events

Local process
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Equipements Zone

Local supervision Hors zone car pas de source de dégagement 

potentielle

Local membranes Hors zone car ventilation mécanique forcée 

asservie sur détection gaz

Event de toitures Zone 1 : sphère de rayon 1 m du point 

d’émission

Zone 2 : sphère de rayon 2 m autour de la zone 

1

Zone d’extraction d’air vicié du local membranes Zone 2 : sphère de rayon 1 m autour de la zone 

d’extraction d’air vicié du local membranes

Cuves charbons actifs, Compresseur du 

système d’épuration et local process.

Zone 1 : Sphère de rayon 1m autour de l’évent.

Zone 2 : Sphère de rayon 2 m autour de ses 

équipements et autour de la zone 1.

Puits à condensat Zone 1 : sphère de rayon 1 m autour du 

système de condensation.

Zonage ATEX de DEUX SEVRES BIOGAZ 1


