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BASSIN 1
Bassin d'infiltration avec surverse
vers zone humide.
Volume stocké : 300 m3
Fond :149.00
PHE : 149.71
Talus 3/1

Bâche à incendie
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BASSIN 2
-Bassin avec membrane étanche
-Tamponnement des eaux pluviales
-Rétention des eaux d'incendies.
Volume stocké : 1100 m3
Fond :148.50
Digue : 151.10
PHE : 150.26
Talus 1.5/1

MARE
Volume stocké : 64 m3
Fond :148.50
PHE : 149.00
Talus 3/1 et 10/1
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Drain
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ZONE DE LAVAGE

Hall amont

Hall processHall aval

Bâtiment
administratif et
locaux sociaux
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