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TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 16 RESERVES
DE SUBSTITUTION A L'IRRIGATION

Station de pompage

Site Le Fief du Petit Bitard (SEV10)
Commune de Mauzé sur le Mignon (79)

Vue en plan, coupes et façades

F H 1 0 7 F R 7 9 0 4 0 1 SEV10 04

S. Serrano

M . Perez1 / 50

Novembre 2021

Société Coopérative Anonyme
de l'Eau des Deux - Sèvres
Les Ruralies
79230 VOUILLE
Tél: 05.49.77.15.15

AutoCAD SHX Text
N


	Feuilles et vues
	PRO


